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Elzaré

Véletlen elzaras ellen biztositott elzard
Visszacsapo szelep

Sz(iré

Haromjaratu szelep+meghajté motor
Légtelenit6

Urité

Jelmagyarazat

hitokozeg vezeték
kondenzviz vezeték
hévisszanyerds kor eléremend
hdévisszanyerds kor visszater6
fGtés kor eléremend

ftés kor visszatérd
elektromos vezeték

Megjegyzés

- A h(it6kozeg vezetékbe 10 m-ként, a hétagulast felvevé 30x30cm-es csdlira
készitendo.
- A fodémattoréseket csak statikus vizsgalat €s szakvélemény

elkészulte utan lehet elkészitetni.
- A kultéri egységek padlas szinti gépészeti terben torténd elhelyezése kizarolag
a statikai szakvélemény jovahagyasa utan lehetséges.
- A kultéri egységek gépalapjat a statikai terveknek megfeleléen, a VRV
beszallitoval egyeztetve kell elkésziteni.
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Daikin FXSQ 63A
Qh=7,1 kW, Qf=8 kw
Vmax=1260 m3/h
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Daikin FXSQ 63A
Qh=7,1 kw, Qf=8 kW
Vmax=1260 m3/h
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Osszetartozé tervek: GFH-1-t6l, GFH-6-ig.
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